VVM S320 ja SplitBox tiedonsiirtokytkennat
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ja AMS 10

Yksikoiden valinen kaapeli kvtketaénm littinriman
AAZI-X100:1, X100:2 seka AMS 10:n litinniman TB: 2 ja

TB:3 valille.
Suositus: 2-johtiminen kaapeli (LiYY, EKKX).
Vaiheliitédnta ja tiedonsiirto

Kytke vaihe (ruskea), nolla (sininen) ja sucjamaa (keltafvih-
rea) ja tiedonsiirto kuvan mukaisesti:
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